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Anlage 1a:  
Stellungnahme zu den  
Prüfbemerkungen des RPA vom 30.04.2013 
 

 

 

a.) „Ausstehende Entscheidung zur Außenbeleuchtung“ 

Im Zuge der Umplanung zur Kostenreduktion haben die Bühnen und das Gürzenich Orches-
ter entschieden, dass die Außenbeleuchtung in reduzierter / vereinfachter Ausführung er-
neuert wird. Zur Kosteneinsparung wurde die Anzahl der Mastleuchten auf ein Minimum re-
duziert und der Hauptparkplatz durch am Gebäude selbst befestigte Strahler beleuchtet.  

Diese Kosten sind in der vorliegenden und vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Kostenbe-
rechnung enthalten. Es steht mithin keine kostenrelevante Entscheidung aus. 

 

b.) „Nichtbeachtung der DIN 12464 (Beleuchtung von Innenräumen in Arbeitsstätten)“ 

Bedingt durch die Vorgabe zur Kosteneinsparung wurde entschieden, dass die Räume im 1. 
und 2. Obergeschoss lediglich pinselsaniert werden. Demzufolge werden auch die Leuchten 
in diesen Räumen nicht erneuert und die vorhandenen, funktionstüchtigen Leuchten weiter-
verwendet. Die Vorgaben der DIN 12464 können damit nicht eingehalten werden.  

Den Musikern des Gürzenich-Orchesters ist die Beleuchtungssituation in diesen Räumen 
bekannt. Sollte in Einzelfällen zusätzliche Beleuchtung erforderlich sein, so müsste mit mobi-
len Einzelleuchten Abhilfe geschaffen werden. 

Die Beleuchtung in den sanierten Räumen im Erdgeschoss und in den Sanitärräumen im 1. 
und 2. Obergeschoss wird erneuert, diese Kosten sind in der vorliegenden und vom Rech-
nungsprüfungsamt geprüften Kostenberechnung enthalten. 

Seitens der Objektversicherung wurde lediglich eine Empfehlung zur Herstellung einer Ein-
bruchmeldeanlage ausgesprochen. Da bisher keine Einbrüche in dem Objekt Stolberger Str. 
erfolgten, wurde zur Kosteneinsparung entschieden, auf den Einbau einer Einbruchmeldean-
lage zu verzichten. 

 

c.) „Beleuchtung und Blitzschutz“ 

In der vorliegenden Kostenberechnung sind sowohl die Kosten für die Erneuerung der Be-
leuchtung im Erdgeschoss und den Toilettenräumen vom 1. und 2. Obergeschoss sowie die 
Erneuerung des Blitzschutzes auf allen Flachdachflächen enthalten. 


